В городе Барнауле в качестве источника водоснабжения используют поверхностные воды реки Обь, в пригороде – подземные источники. 
В границах городского округа – города Барнаула статусом гарантирующих организаций для централизованных систем водоснабжения наделены ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», ООО «ВодСнаб», 
ООО «Нерудная партия», ООО «Предприятие «Аппарель»», ТСЖ «Земляне».
В 2025 году на территории города Барнаула из распределительной сети централизованного водоснабжения количество исследованных проб воды на санитарно-химические показатели составило 1 694, из них число не соответствующих гигиеническим нормам составило 204 пробы, количество исследованных проб воды централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям составило 4 421, из них количество не соответствующих проб гигиеническим нормативам -134 пробы.
Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям составила 12%, по микробиологическим показателям -3%.
Превышение гигиенических нормативов в пробах воды в распределительной сети централизованного водоснабжения по паразитологическим показателям, на удельную суммарную альфа-, бета-активность, природных и техногенных радионуклидов в 2025 г. не зарегистрировано.
Планом мероприятий ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, предусмотрены мероприятия по приведению качества питьевой воды, подаваемой потребителям:

[bookmark: _GoBack]ст. Ползуново с артезианских водозаборов по адресам: с.Ползуново, ул. Ивкина,6-а и ул. Жигалина,1-а на 2025-2026 гг. Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю согласованы временные отступления от гигиенических нормативов качества холодной питьевой воды по показателям:
на артводозаборе по ул. Ивкина,6-а «железо» - 1,62 мг/л, «марганец» - 0,31 мг/л, «мутность» -2,45 мг/л на период до 31.12.2026;
на артводозаборе по ул. Жигалина,1-а «железо» - 1,20 мг/л, «марганец» - 0,32 мг/л, «мутность» -2,45 мг/л на период до 31.12.2026.

микрорайона Авиатор с артезианских водозаборов по адресам: ул.Московская,9, ул. Малиновая,52-в на 2025-2031гг. Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю согласованы временные отступления от гигиенических нормативов качества холодной питьевой воды по показателям:
на артводозаборе по ул.Московская,9 «железо» - 0,72 мг/л, «марганец» - 0,28 мг/л, «мутность» -2,45 мг/л на период до 31.12.2031;
на артводозаборе по ул. Малиновая,52-в «железо» - 0,99 мг/л, «марганец» - 0,28 мг/л, «мутность» -2,45 мг/л на период до 31.12.2031.

с.Лебяжье с артезианского водозабора по адресу: с.Лебяжье, ул.Придорожная,40-а на 2025-2032гг. Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю согласованы временные отступления от гигиенических нормативов качества холодной питьевой воды по показателям: «железо» - 0,76 мг/л, «марганец» - 0,3мг/л, «мутность» -2,45 мг/л на период до 31.12.2032.
п.Центральный с артезианских водозаборов по адресам: ул. Промышленная,14а, мкрн Благодатное, переулок Пятигорский,1 на 2024-2029гг. Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю согласованы временные отступления от гигиенических нормативов качества холодной питьевой воды по показателям:
на артводозаборе по ул. Промышленная,14а «железо» - 1,1 мг/л, «марганец» - 0,73 мг/л, «мутность» -2,45 мг/л на период до 31.12.2029;
на артводозаборе мкрн Благодатное переулок Пятигорский,1 «железо» - 2,5 мг/л, «марганец» - 0,3мг/л, «мутность» -2,45 мг/л на период до 31.12.2029.

п. Казенная Заимка с артезианского водозабора по адресу: п. Казенная Заимка, ул.Садовая,83а на 2025-2028гг. Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю согласованы временные отступления от гигиенических нормативов качества холодной питьевой воды по показателям: «железо» - 0,54 мг/л, «марганец» - 0,3 мг/л, «мутность» -2,45 мг/л на период до 31.12.2028.

п. Гоньба с артезианского водозабора по адресу: п. Гоньба, пер. Советский,2а на 2026-2031гг. Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю согласованы временные отступления от гигиенических нормативов качества холодной питьевой воды по показателям: «железо» - 2,0 мг/л, «марганец» - 0,24 мг/л, «мутность» -2,45 мг/л на период до 31.12.2031.
Временные отступления согласованы на основании оценки рисков.


