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                                                                            Приложение 

                                                                                    к постановлению 

                администрации города 

    от 02.06.2015 №886
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г.Барнаула                                на 2016-2020 годы ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

 (далее - техническое задание)
	№

п/п
	Наименование критериев
	Содержание критериев и требований

	1
	2
	3

	1.
	Основания для разработки технического задания
	1. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4. Постановление администрации города от 11.02.2015 №165 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа – города Барнаула Алтайского края»;
5. Приказ Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края от 30.04.2015 №282 «Об утверждении показателей надежности, качества и энергетической   эффективности   ООО   «БАРНАУЛЬ-             

СКИЙ ВОДОКАНАЛ»

	2.
	Заказчик технического задания
	Администрация города Барнаула

	3.
	Разработчик технического задания
	Администрация города Барнаула;
общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (далее - ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ») 

	4.
	Исполнитель технического задания
	ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

	1
	2
	3

	5.
	Цель технического задания
	Разработка проекта инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г.Барнаула на 2016 - 2020 годы ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (далее - инвестиционная программа)

	6.
	Целевые показатели и индикаторы
	В   результате   реализации   инвестиционной программы   необходимо достичь следующие  плановые   значения   показателей   надежности, качества и энергетической эффективности:
1. Показатели качества питьевой воды:

- доля   проб   питьевой воды, подаваемой из источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного   контроля  качества  питьевой  воды - 0,37%;

2. Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения:

- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение,  по   подаче  холодной воды, возникших  в   результате   аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной    системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей   холодное   водоснабжение,  в   расчете   на   протяженность сети - 0,602 ед./км;

3. Показатели энергетической эффективности:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения   при   транспортировке в общем объеме    воды,   поданной    в    водопроводную    сеть - 20,93% (с учетом собственных нужд);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой    в    технологическом  процессе подготовки   питьевой   воды,   на   единицу  объема воды,   отпускаемой   в   сеть - 0,756 кВт*ч/куб.м;

4. Показатели   качества    очистки    сточных   вод:

- доля    сточных    вод,    не   подвергающихся   очистке,   в   общем   объеме сточных вод, сбрасываемых   в  централизованные    общесплавные или    бытовые   системы     водоотведения  - 0%;


	1
	2
	3

	
	
	- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения - 0%;
5. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения:

- удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год -                         8,436 ед./км; 
6. Целевой показатель энергетической эффективности:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - 0,565 кВ*ч/куб.м;
7. Обеспечение возможности подключения новых потребителей с общей нагрузкой:

- на водоснабжение - 20 000,00 куб.м/сут.; 

- на водоотведение - 19 998,93 куб.м/сут.

	7.
	Основные требования к инвестицион-ной программе


	1. Сроки реализации инвестиционной программы -               2016 - 2020 годы.

2. В ходе выполнения инвестиционной программы необходимо:

- реализовать проекты по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения согласно перечню проектов к техническому заданию (приложение);

- обеспечить достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности, указанных в   разделе 6 технического задания;

- определить финансовые потребности на реализацию проектов с указанием источников их финансирования;

- обеспечить соответствие комплектности и содержания документов инвестиционной программы требованиям Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

	1
	2
	3

	
	
	- опубликовать информацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»

	8.
	Сроки разра-

ботки инвести- ционной программы
	30 дней со дня утверждения технического задания



	9.
	Орган, осуществляю- щий контроль за исполнением технического задания
	Комитет по энергоресурсам и газификации администрации города Барнаула


Первый заместитель главы администрации 
города, руководитель аппарата





 П.Д.Фризен
Приложение 

к техническому заданию 

Перечень

проектов инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения г.Барнаула                                 на 2016 - 2020 годы ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
	№ п/п
	Наименование проектов инвестиционной программы

	1
	2

	1.
	Сооружения и сети водопровода

	1.1.
	Проектирование и реконструкция речного водозабора №2 (дозирование флокулянта)

	1.2.
	Проектирование и реконструкция РУ-0,4 кВ речного водозабора №2

	1.3.
	Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-2

	1.4.
	Проектирование и реконструкция схемы внешнего электроснабжения (2-ая категория) повысительной насосной станции по ул.Белинского, 14б

	1.5.
	Проектирование и строительство узла учета, водовод «Чкаловский»

	1.6.
	Проектирование и строительство узла учета, водовод «Пролетарский»

	1.7.
	Техническое перевооружение узлов учета на самотечных водоводах Д=900, 1200, 1400 мм в районе от ул.Просечной до ул.Анатолия

	1.8.
	Проектирование и реконструкция сети водопровода по ул.Георгия Исакова, от ул.Покровской до ул.Малахова

	1.9.


	Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по адресу: г.Барнаул, ул.Попова, 270

	1.9.1.
	Проектирование и реконструкция насосной станции

	1.9.2.
	Проектирование и строительство двух водоводов от насосной станции до разводящих сетей водоснабжения микрорайона «Октябрьский» с.Власиха

	1.10.
	Артезианский водозабор «Южный-1», ул.Зоотехническая, 95а

	1.10.1.
	Проектирование и реконструкция артезианского водозабора (установка станции ультрафиолетового обеззараживания)

	1.10.2.
	Проектирование и реконструкция схемы внешнего электроснабжения (резервное питание по 2-ой категории)

	1.10.3.
	Проектирование и реконструкция насосной станции артезианского водозабора

	1.10.4.
	Проектирование и строительство резервуара чистой воды

	1.11.


	Артезианский водозабор «Школа Садоводов» по адресу: г.Барнаул,  Змеиногорский тракт, 120

	1
	2

	1.11.1.
	Проектирование и строительство водовода

	1.12.
	Проектирование и строительство водопроводной сети по ул.Юрина, от ул.Солнечная Поляна до ул.Геодезической, далее по ул.Геодезической до водопроводной сети Д=400 мм по ул.Вольной

	1.13.
	Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по адресу: г.Барнаул, ул.Антона Петрова, 251

	1.13.1.
	Проектирование и строительство кабельной линии 10 кВ

	1.13.2.
	Проектирование и реконструкция РУ-10 кВ

	1.13.3.
	Проектирование и реконструкция РУ- 6 кВ

	1.13.4.
	Проектирование и реконструкция РУ-0,4 кВ

	1.13.5.
	Проектирование и реконструкция силовых трансформаторов                2500 кВА

	1.14.
	Проектирование и реконструкция системы внутреннего электроснабжения ВОС-2 (резервное электроснабжение)

	1.15.
	Проектирование и модернизация самотечного водовода Д=1200 мм от ВОС до насосной станции 2-го подъема

	1.16.
	Проектирование и реконструкция водовода Д=600 мм по ул.Антона Петрова, от ул.Малахова до ул.Попова

	1.17.
	Проектирование и реконструкция водопроводной сети с увеличением диаметра от ул.Эмилии Алексеевой по ул.Тимуровской, ул.Смирнова, ул.80 Гвардейской Дивизии, ул.Западной 1-ой до ул.Петра Сухова

	1.18.
	Проектирование и реконструкция водопроводной сети с увеличением диаметра по ул.Беляева, от ул.Глушкова до ул.40 лет Октября

	1.19.
	Проектирование и реконструкция водопроводной сети с увеличением диаметра по ул.Беляева, ул.Западной 5-ой, от ул.Тимуровской до                  ул.Чудненко

	1.20.
	Проектирование и строительство водопровода по ул.Мамонтова, от ул.Челюскинцев до пр-та Красноармейского (2 очередь)

	1.21.
	Проектирование и строительство водопровода по ул.Мамонтова, от ул.Челюскинцев до здания по ул.Мамонтова, 325 (3 очередь)

	1.22.
	Проектирование и строительство водопровода от Змеиногорского тракта (район санатория «Обь») до ул.Абаканской, закольцовка с                                 ул.Горнолыжной

	1.23.
	Проектирование и строительство водопровода от водовода на пересечении ул.Ипподромной и пер.Зайчанского, по ул.Ипподромной, пер.Малому Прудскому, ул.Никитина, пер.Радищева, ул.Гоголя до пр-та Красноармейского

	2.
	Сооружения и сети канализации

	2.1.
	Обследование, проектирование и реконструкция водовыпуска с  КОС-1

	2.2.
	Проектирование и модернизация КОС-1 (первичные отстойники)

	1
	2

	2.3.
	Проектирование и реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ВДС КОС-1

	2.4.
	Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1

	2.5.
	Проектирование и модернизация КОС-1 (установка станции ультрафиолетового обеззараживания)

	2.6.
	Проектирование и модернизация КОС-2 (первичные отстойники)

	2.7.
	Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2

	2.8.
	Проектирование и модернизация КОС-2 (здание решеток и песколовки)

	2.9.
	Проектирование и установка АСУ ТП (автоматизация КНС и РНС)

	2.10.
	Проектирование и реконструкция притока канализационного коллектора №9а от камеры гашения напора до Змеиногорского                 тракта, 27

	2.11.
	Проектирование и строительство дублирующего коллектора №8 по            б-ру 9 Января, пер.Трудовому до  КНС-2

	2.12.
	Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора №8 от пл.Текстильщиков по ул.Цеховой,                                      пр-ту Комсомольскому, парку Изумрудному до б-ра 9 Января

	2.13.
	Проектирование и реконструкция канализации в кварталах                           400, 403, 404 по ул.Профинтерна, от пр-та Ленина, 52                                        до пр-та Комсомольского

	2.14.
	Проектирование и реконструкция коллектора №18 от камеры гашения напора по пр-ту Космонавтов до КОС-2

	2.15.
	Проектирование и реконструкция канализационного                          коллектора №13 по ул.Попова, от ул.Юрина до коллектора №5

	2.16.
	Проектирование и реконструкция коллектора п.Новосиликатный от             ул.Целинной до КНС-11

	2.17.
	Проектирование и реконструкция участка коллектора №6 от                       пр-та Строителей, 54 по пер.Революционному, ул.Димитрова,                     ул.Папанинцев, пр-ту Красноармейскому, ул.Песчаной до                                     пр-та Социалистического

	2.18.
	Проектирование и реконструкция канализационной сети по                        пр-ту Социалистическому, от ул.Строителей до ул.Молодежной

	2.19.
	Проектирование и реконструкция коллектора Д=500 мм по                           пр-ту Коммунаров, от ул.Курской до ул.Антона Петрова

	2.20.
	Проектирование и строительство канализационной сети Д=500 мм по ул.Советской Армии, от ул.Малахова до существующего коллектора Д=500 мм по ул.Курской

	2.21.
	Проектирование и строительство канализационной сети по ул.Петра Сухова, от ул.Тимуровской до притока №2 коллектора №17

	2.22.
	Проектирование и строительство канализационной сети по                 ул.40 лет Октября, от ул.Петра Сухова до ул.Чеглецова

	1
	2

	2.23.
	Проектирование и строительство внутриквартальной сети кварталов  944, 935

	2.24.
	Проектирование и строительство внутриквартальной сети кварталов  938, 949


